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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Информационный бюллетень о причинах несчастных случаев при производстве работ по осмотру и восстановлению электрических воздушных линий

Бюллетень подготовлен с целью информирования заинтересованных лиц о несчастных случаях, происшедших в организациях Чувашской Республики при производстве работ по осмотру и восстановлению электрических воздушных линий, для анализа их причин и обстоятельств, при которых они произошли, и предотвращения их повторения.

Смертельный несчастный случай произошел 18.06.2024 в городе Алатырь Чувашской Республики с работником Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики. 
18.06.2024 в 22.10 бригада работников, состоящая из производителя работ и электромонтера по ремонту воздушных линий электропередач, прибыла на место обрыва провода воздушной линии электропередачи, идущего от столба к жилому дому.
Учитывая темное время суток и сырость почвы после дождя, производитель работ решил осмотр места обрыва провода воздушной линии приостановить до момента снятия напряжения на подстанции, однако второй работник пошел осмотривать место обрыва. Работник нашел место обрыва, освободил провод от упавшей ветки дерева и  держа его в руках, направился в сторону опоры, с которой свисал второй конец оборванного провода, находящегося под напряжением. Подойдя к опоре работник взял свисающий с опоры оборванный провод, в результате чего попал под действие электрического тока и погиб.
Расследованием установлено, что основной причиной гибели работника стали недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе непроведение инструктажа по охране труда - производителем работ не обеспечено проведение целевого инструктажа с электромонтером по ремонту воздушных линий электропередачи.
Сопутствующей причиной стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, необеспечение контроля со стороны производителя работ за ходом выполнения работы, соблюдением работником трудовой дисциплины — допущено приближение  и контакт электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи к неизолированным токоведущим проводом воздушной линии электропередачи до 1000 В.
Кроме того, пострадавшим работником допущено нарушение трудового распорядка и дисциплины труда - электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи при проведении осмотра по распоряжению приступил к самовольному проведению работ в действующих электроустановках, допустил приближение и контакт с токоведущим проводом воздушной линии электропередачи до 1000 В.
Виновные лица  Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В целях недопущения аналогичных несчастных случаев, рекомендуем работодателям данную информацию принять к сведению и исключить нарушения нормативных требований охраны труда в процессе выполнения подобных работ.



Основные нормативные требования охраны труда при выполнении работ по осмотру и восстановлению электрических воздушных линий и иных подобных работ содержатся в следующих документах:
1) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
2) Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденные приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н;
3) Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н;
4) Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденные приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н.

Предлагается использовать при проведении инструктажей по охране труда.
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