Приложение 7 - Схема сетей водоснабжения с. ГришиноL=161 м, чугун
D=0.110 м
L=384 м, чугун
D=0.110 м
L=118 м, чугун
D=0.110 м
L=234 м, чугун
D=0.110 м
L=170 м, чугун
D=0.110 м
L=584 м, чугун
D=0.110 м
L=300 м, чугун
D=0.110 м
L=251 м, чугун
D=0.110 м
L=333 м, чугун
D=0.110 м
L=356 м, чугун
D=0.110 м
L=308 м, чугун
D=0.110 м















































Условные обозначенияL=303 м, чугун
D=0.110 м



Водонапорная башня
Источник водоснабжения, скважина Узел, разветвление Водопроводный колодец
Участок водопроводной сети
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